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В С Т У П 

Сучасна інженерна практика показує, що значна доля фахівців, 

які займаються розробкою, виробництвом або експлуатацією електри-

чного обладнання, так чи інакше пов’язані з експериментальними дос-

лідженнями та випробуваннями електричних та електронних апаратів. 

Отже, сучасний молодий фахівець повинен не тільки володіти мето-

дами розрахунків та конструювання електротехнічних пристроїв, але й 

знати дослідницьке та випробне обладнання, а також методи дослі-

дження та випробування силових електричних та електронних апаратів. 

З цих причин навчальним планом підготовки фахівців, що навчаються 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професій-

ною програмою «Електричні та електронні апарати» спеціальності 141 

– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка передбачена 

відповідна дисципліна «Дослідження та випробування електричних та 

електронних апаратів»  

Зокрема, цикл лабораторних робіт, що пропонується, призначе-

ний не тільки придбати студентами деякі навички визначення основних 

параметрів випробних установок, але й удосконалити роботу з 

комп’ютерними програмами схемотехнічного моделювання, такими як 

MathLab, Electronics Workbench та ін. 

Перед виконанням циклу лабораторних робіт студенти повинні 

пройти інструктаж з техніки безпеки і внутрішнього розпорядку лабора-

торії та комп’ютерного класу і суворо дотримуватись відповідних правил 

під час виконання лабораторних робіт. Студенти, які не пройшли такий 

інструктаж до виконання лабораторних робіт не допускаються. 

Для успішного і своєчасного виконання кожної лабораторної ро-

боти студент повинен якісно до неї підготуватись поза розкладом лабора-

торних занять. Під час підготовки студент повинен вивчити теоретичний 

матеріал, ознайомитись з методичними вказівками відповідно до теми ла-

бораторної роботи, а також скласти схему моделі відповідно завдання. 

Схема моделі одразу після початку аудиторного заняття повинна 

бути узгоджена з викладачем, який веде лабораторні роботи. Після вико-

нання роботи студент повинен узгодити з викладачем її результати. За ре-

зультатами виконання кожної лабораторної роботи студент повинен на-

дати та захистити звіт, оформлений відповідно до вимог ДСТУ 3008: 2015. 
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1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 

Тривалість лабораторного заняття – 4 години 

1.1  Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є отримання практичних навичок ро-

боти з моделювання та дослідження характеристик вимірювальних при-

строїв з ємнісно-омічними дільниками напруги. 

1.2  Предмет дослідження 

В процесі експериментальних досліджень, випробувань, техніч-

ного діагностування, ремонту електричних та електронних апаратів ча-

сто виникає потреба вимірювати напруги різних величин. Як показує 

практика, найбільш складним є вимірювання високих напруг, при 

цьому найчастіше необхідно застосування спеціальних вимірювальних 

перетворювачів. Одним з найбільш поширених вимірювальних перет-

ворювачів, що використовуються у випробних установках для точних 

вимірювань високих напруг, є дільники напруги [4–7, 12, 17–20]. 

Дільник напруги (ДН) (voltage or potential divider) являє собою мас-

штабний вимірювальний перетворювач, який здійснює пропорційне змен-

шення напруги, що вимірюється. Основною вимогою до ДН є постійність 

коефіцієнта перетворення (коефіцієнта ділення), який визначається за на-

ступним виразом: 

2

1

U

U
n  , 

де U1 – напруга, що вимірюється; 

U2 – напруга, яка знімається з виходу ДН. 

Основним недоліком вимірювальних 

пристроїв з ДН є гальванічний зв'язок вимірю-

вального приладу з вимірюваним об'єктом, 

тому одна з точок вимірювальної схеми по-

винна бути заземлена. Якщо одна з точок дос-

ліджуваного об'єкта заземлена, то використо-

вується одно-плечова схема підключення ДН 

до вимірювального пристрою, рис. 1.1а. Якщо 

ж об'єкт не має заземлених точок – використо-

вується двох-плечова схема, рис. 1.1б. ДН мі-

стить низьковольтне плече Z2, до якого 

а)                        б) 

 

Рисунок 1.1 – Схеми підклю-

чення ДН у вимірювальну схему 
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приєднується реєструвальний прилад (точки 3–4) і високовольтне 

плече Z1, яке підключається до об'єкту, що досліджується (точки 1–2).  

Основними типами ДН, які використовуються у вимірювальних 

пристроях високої напруги є: омічні ДН, що використовуються, голов-

ним чином для виміру постійної та змінної напруги на низьких часто-

тах; для виміру напруги високої частоти використовують ємнісні ДН, 

проте у випробних установках високої напруги вони застосовуються 

рідко; для виміру напруги в широкому діапазоні частот застосовують 

ємнісно-омічні ДН, які набули широке поширення при проведенні ко-

мутаційних та інших випробувань електричних апаратів. 

Схема вимірювального пристрою з ємнісно-омічним ДН надана 

на рис. 1.2, де R1, R2, C1, C2 – параметри ДН; r1, r2 – резистори, що дем-

пфірують, призначені для обмеження струмів при зрізах напруги; Zл – 

хвильовий опір лінії передачі вимірюваного сигналу, який визначається 

за наступним виразом: 

00л
CLZ  , 

де L0 та C0 – відповідно погонна індуктивність та погонна ємність лінії. 

 
Рисунок 1.2 – Схема вимірювального пристрою з ємнісно-омічним ДН 

Схема містить також узгоджувальні елементи rс та rд, які призна-

чені для поліпшення характеристик вимірювальної схеми. 

Передатні властивості вимірювальної схеми визначаються часто-

тними характеристиками: амплітудно-частотною та фазочастотною. 

Якості вимірювальної схеми визначають також її реакцією на стрибко-

подібне змінення вхідної напруги, що є перехідною функцією вимірю-

вальної схеми. Найбільше характерними формами реакції є аперіоди-

чна (згладжування фронту) і коливальна (викиди напруги). 

Параметри ДН вибираються виходячи з заданого коефіцієнта ді-

лення за таким співвідношенням: 
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2

1

2

1

1

2

r

r

R

R

C

C
n  . 

Опір низьковольтного плеча R2 повинен, як мінімум, на два по-

рядки перевищувати хвильовий опір лінії Zл. Його ємність C2 повинна 

бути в 50–100 разів більше сумарної ємності лінії lCC
0л

 . Величина 

демпфувального резистору r2 вибирається такою, щоб мінімум на два 

порядки була меншою за хвильовий опір лінії Zл. 

1.3 Завдання 

1.3.1 Відповідно до вихідних даних розрахувати параметри мо-

делі вимірювального пристрою з ємнісно-омічним ДН. 

1.3.2 Побудувати на ПК модель вимірювального пристрою з єм-

нісно-омічним ДН. 

1.3.3 Зняти амплітудно-частотну та фазочастотну характеристики 

побудованої моделі вимірювального пристрою. 

1.3.4 Визначити реакцію моделі вимірювального пристрою на 

стрибкоподібну зміну вхідної напруги. 

1.3.5 Зробити висновки по роботі. 

1.4  Методичні вказівки 

1.4.1 Розрахунок параметрів моделі вимірювальної схеми прова-

диться за співвідношеннями, які надані у підрозділі 1.2 або літератур-

них джерелах [4–7, 12, 17–20]. Вихідні дані надані у таблиці 1.1. 

1.4.2 Виконання п. 1.3.2 здійснюється на ПК за допомогою про-

грами схемотехнічного моделювання Electronics Workbench [9]. Лінія 

передачі вимірюваного сигналу у програмі моделюється елементом 

„Transmission line” з відповідними параметрами: час запізнювання TD і 

хвильовий опір Zл. 

Час запізнювання лінії передачі визначається за таким виразом 

lCZTD
0л

 , 

де Zл – хвильовий опір лінії, Ом;  

C0 – погонна ємність лінії, Ф/м;  

l – довжина лінії, м. 

1.4.3 Для виконання п. 1.3.3 завдання необхідно:  

а) підключити на вхід моделі вимірювального пристрою джерело 

живлення змінної синусоїдальної напруги (елемент „АС voltage source” 

з будь-якими параметрами); 
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Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі 

Номери 

варіантів 

Коефіцієнт 

ділення ДН 

Довжина лі-

нії, м 

Хвильовий 

опір лінії, 

Ом 

Погонна 

ємність лінії, 

пФ/м 

1 

100 

45 300 100 

2 10 50 100 

3 75 225 34 

4 

200 

25 100 50 

5 15 250 50 

6 75 225 34 

7 

500 

10 50 100 

8 20 150 34 

9 75 225 34 

10 

1000 

25 100 50 

11 50 175 25 

12 75 225 34 

13 

2000 

25 100 50 

14 55 200 25 

15 75 225 34 

16 

5000 

35 275 68 

17 100 75 68 

18 250 125 34 

19 

10000 

35 275 68 

20 100 75 68 

21 250 125 34 

б) на вхід і вихід моделі вимірювального пристрою підключити еле-

мент „Bode Plotter” (ліві клеми затискачів підключаються відповідно до 

входу и виходу вимірювального пристрою, а праві до спільної шини); 

в) встановити на ньому відповідний режим (зняття АЧХ або 

ФЧХ) і необхідні межі вимірів; при цьому необхідно враховувати, що 

коефіцієнт підсилення в даному випадку є величиною зворотною до ко-

ефіцієнта ділення: nк 1
п
 ; 

г) отримані характеристики роздрукувати та підклеїти у звіт до 

лабораторної роботи. 

1.4.4 Для виконання п. 1.3.4 завдання необхідно: 

а) підключити на вхід моделі вимірювального пристрою джерело 

живлення постійної напруги (елемент „DС voltage source”) та встано-

вити його напругу такою, що дорівнює 100 В; 

б) на вхід і вихід моделі вимірювального пристрою підключити 

осцилограф (елемент „Oscilloscop”); 
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в) дослідити схему у перехідному режимі при запуску, контролю-

ючи вхідну та вихідну напруги; визначити характер реакції моделі вимі-

рювального пристрою на стрибкоподібне змінення вхідної напруги; 

г) отриману осцилограму надати у звіті.  

1.4.5 Звіт з лабораторної роботи повинен містити: 

а) найменування, мету роботи і завдання; 

б) схему досліджуваної моделі вимірювального пристрою; 

в) частотні характеристики досліджуваної моделі вимірюваль-

ного пристрою; 

г) осцилограми реакції досліджуваної моделі вимірювального 

пристрою на прямокутний імпульс напруги; 

д) висновки з роботи. 

1.5  Контрольні  питання 

1.5.1 Які вимірювальні перетворювачі використовуються для ви-

мірювання високих напруг? 

1.5.2 Як здійснюється вимірювання високої напруги за допомо-

гою кульових вимірювальних розрядників? 

1.5.3 Чому трансформатори напруги непридатні для вимірювання 

високих імпульсних напруг? 

1.5.4 Що таке дільник напруги і які його основні параметри? 

1.5.5 Які елементи містить вимірювальний пристрій з ДН? 

1.5.6 Які типи ДН існують і яка область їх застосування? 

1.5.7 Якими характеристиками визначаються передатні властиво-

сті вимірювальної схеми? 

1.5.8 Як визначається реакція вимірювальної схеми на стрибко-

подібну зміну вхідної напруги? 

 

 

 

2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ГЕНЕРАТОРА ІМПУЛЬСНОЇ НАПРУГИ 

Тривалість лабораторного заняття – 4 години 

2.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є отримання практичних навичок ро-

боти з моделювання та налаштування моделей генератора грозових і ко-

мутаційних імпульсів. 



 11  

2.2 Предмет дослідження 

Відомо, що в процесі експлуатації ізоляція електричних апаратів 

піддається тривалому впливу номінальної (найбільшої робочої) напруги, а 

також короткочасному впливу грозових і комутаційних перенапруг. Гро-

зові перенапруги виникають у лініях електропередач в результаті розрядів 

блискавки. Комутаційні перенапруги виникають при переключеннях в 

електричних системах або стрибкоподібній зміні режимів їхньої роботи. 

Тому для випробувань ізоляції електричних апаратів та іншого електроус-

таткування, поряд з напругою промислової частоти, застосовується імпу-

льсна напруга: грозові та комутаційні імпульси [1, 4, 7, 8, 12–14, 17–23]. 

Повний грозовий імпульс має вигляд наданий на рисунку 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Повний грозовий імпульс та його основні параметри 

Основними параметрами грозового імпульсу є: 

- величина випробної напруги, що відповідає максимальному мит-

тєвому значенню імпульсу (точка F); 

- тривалість фронту Тф, що являє собою проміжок часу між умо-

вним початком імпульсу (точка О1) і моментом часу, що відповідає то-

чці перетинання продовження лінійної ділянки (відрізок АВ) з віссю, 

що відповідає випробній напрузі (точка О2); 

- тривалість імпульсу Ти визначається як інтервал часу між умо-

вним початком імпульсу О1 і моментом на спаді, що відповідає поло-

вині випробної напруги (точка D). 

Стандартний повний грозовий імпульс має позначення: 1,2/50, де 

перша цифра означає Тф = 1,2 мкс, друга Ти = 50 мкс [13,14]. 
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Генерація грозових імпульсів здійснюється генераторами імпу-

льсних напруг (ГІН), які представляють собою систему конденсаторів, 

що протягом тривалого відрізка часу заряджаються при паралельному 

з’єднанні, а потім, при послідовному з'єднанні, швидко розряджаються 

на навантаження (випробуваний об’єкт) [4, 7, 8, 12, 17–20]. 

Комутаційний імпульс являє собою випробну напругу, форма 

якої може бути аперіодичною, рис. 2.2а, або коливальною, рис. 2.2б. 

а)    б) 

 

а) аперіодичний імпульс; б) коливальний імпульс. 

Рисунок 2.2 – Комутаційні імпульси та їх основні параметри:  

Основними параметрами комутаційних імпульсів є: час підйому 

Тп і тривалість імпульсу Ти. Величина випробної напруги комутацій-

ного імпульсу відповідає максимальному його значенню (точка А). 

Стандартний аперіодичний імпульс має такі параметри: Тп = 250 мкс; Ти 

= 2500 мкс (250/2500) і використовується для випробувань внутрішньої 

і зовнішньої ізоляції практично усіх видів апаратів високої напруги 330 

кВ і вище. Для випробування газової ізоляції апаратів використову-

ється коливальний імпульс 4000/7500 [13, 14]. 

Для створення комутаційних імпульсів найчастіше використову-

ється те ж устаткування, що і для одержання грозових імпульсів. ГІН, 

які налаштовані для одержання комутаційних імпульсів, прийнято на-

зивати генераторами внутрішніх (комутаційних) перенапруг. Основ-

ним їх недоліком є низький коефіцієнт використання і великий обсяг 

перебудови при зміні параметрів імпульсу або його виду. Тому досить 

часто для одержання комутаційних імпульсів застосовують випробні 

Rф 
 

 

FV
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трансформатори з живленням від конденсаторної батареї через індук-

тивність. 

2.3  Опис досліджуваної моделі 

Реальні схеми ГІН можна звести 

до універсальної схеми заміщення, на-

даної на рисунку 2.3. В ній С1 являє со-

бою ємність "в ударі" C2 – ємність на 

виході ГІН, R2 – опір, що впливає на 

тривалість імпульсу; R1 – опір, що 

впливає на тривалість фронту; Lп – ін-

дуктивність розрядної петлі. 

Напруга на С2 у загальному випадку має вигляд [8]: 














 





21(0)12

tt

eeUU , (2.1) 

де U1(0) – напруга на С1 перед початком розряду; 

 – коефіцієнт, що враховує зниження максимальної напруги імпу-

льсу по відношенню до напруги на С1 у відповідний момент часу; для 

ГІН практично завжди можна використовувати вираз 

)0(η 1max2 UU  , (2.2) 

де 
21

1

CC

C


 ; (2.3) 

1 та 2 – постійні часу, що визначають основні параметри ГІН, що 

для грозових імпульсів відповідно дорівнюють 

2

и

ф

ф τ7,615,3 









Т

Т
T ; (2.4) 

1

и

ф

и τ7,17,0 









Т

Т
Т , (2.5) 

для комутаційних імпульсів: 

2

1

21

21
п

τ

τ
ln

ττ

ττ



Т ; (2.6) 

 
Рисунок 2.3 – Схема заміщення  

розрядного контуру ГІН 
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









η

2
lnτ1иТ   при пи 10TT   (2.7) 

в інших випадках по (2.5), 

де  2121 CCR  ;   1

21

21
2τ R

CC

CC


 . (2.8) 

Таким чином, при заданих параметрах ГІН: величині випробної 

напруги max2випр UU  , тривалості фронту Тф і тривалості імпульсу Ти , 

а також ємності навантаження С2, відповідно до виразів (2.2)–(2.8) 

може бути зроблений розрахунок параметрів і вибір елементів ГІН. Єм-

ність "в ударі" може бути обрана у межах   21 155 CC   . 

2.4 Завдання 

2.4.1 Вивчити принцип роботи і дію ГІН. 

2.4.2 Скласти схему моделі ГІН. 

2.4.3 Розрахувати параметри елементів розрядного контуру та по-

будувати за ними на ПК модель генератора грозових імпульсів. 

2.4.4 Налаштувати модель генератора грозових імпульсів за зада-

ними параметрами імпульсу. 

2.4.5 Розрахувати параметри елементів розрядного контуру та по-

будувати по ним на ПК модель генератора комутаційних імпульсів.   

2.4.6 Налаштувати модель генератора комутаційних імпульсів за 

заданими параметрами імпульсу. 

2.5 Методичні вказівки 

2.5.1 Принцип роботи ГІН вивчити, користуючись матеріалами 

лекцій, підрозділу 2.2 дійсних методичних вказівок або літературних 

джерел [4, 8, 12, 17–20]. 

2.5.2 Схема моделі ГІН, крім розрядного контуру (див. рис. 2.4), 

повинна містити: 

а) зарядний контур з джерелом постійної напруги U1(0) і заряд-

ним обмежувальним резистором з опором 1 кОм; 

б) перемикач, що забезпечує перемикання зарядженого конден-

сатора ГІН у розрядний контур; 

в) реєструючий прилад, (осцилограф), що контролює процес за-

ряду конденсатора ГІН і імпульсні напруги, які потрібно одержати за 

завданням. 



 15  

2.5.3 Розрахунок параметрів моделі ГІН провадиться відповідно 

до виразів, наданих у підрозділі 2.3 або у літературних джерелах [4, 8, 

12, 17–20]. Вихідні дані беруться з таблиці 2.1 відповідно до варіанта, 

заданого викладачем. 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі ГІН 

№ 

в-ту 

Випробна 

напруга 

U2max, кВ 

Ємність на 

виході ГІН 

С2, пФ 

Позначення 

грозового ім-

пульсу 

Позначення ко-

мутаційного ім-

пульсу 

Індуктив-

ність розряд-

ної петлі 

Lп, мГн 

1 

1100 

650 1,8/55 4000/7500 65 

2 1200 1,5/40 100/2500 100 

3 1500 1,2/50 250/2500 150 

4 

1150 

400 2,0/60 500/2500 100 

5 650 1,8/55 4000/7500 65 

6 1000 2,2/45 2000/5000 70 

7 

1500 

650 1,8/55 4000/7500 65 

8 1200 1,5/40 100/2500 100 

9 1500 1,2/50 250/2500 150 

10 

1600 

800 1,5/40 100/2500 70 

11 1200 1,5/40 100/2500 100 

12 1500 1,2/50 250/2500 150 

13 

2100 

800 1,5/40 100/2500 70 

14 1500 1,2/50 250/2500 150 

15 2000 1,2/50 250/2500 75 

16 

2400 

800 1,5/40 100/2500 70 

17 2000 1,2/50 250/2500 75 

18 3000 2,0/60 500/2500 80 

19 

2900 

2000 1,2/50 250/2500 75 

20 2800 1,8/55 4000/7500 90 

21 3500 2,5/75 1000/50000 85 

2.5.4 Налаштування моделі ГІН виконати змінюючи параметри 

елементів ГІН: R1 і R2. При цьому необхідно домогтися, щоб параметри 

одержуваного імпульсу відповідали заданим: 

а) для генератора грозових імпульсів з величиною випробної на-

пруги Uвипр, часом фронту Тф та часом імпульсу Ти; 

б) для генератора комутаційних імпульсів з величиною випробної 

напруги Uвипр , часом підйому Тп і часом імпульсу Ти. 

2.5.5 Зняти осцилограми отриманих імпульсних напруг та надати 

їх у звіті. 

2.5.6 Звіт з лабораторної роботи повинен містити: 
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а) найменування, мету роботи і завдання; 

б) схеми досліджуваних моделей ГІН; 

в) осцилограми отриманих імпульсних напруг; 

г) висновки з роботи. 

2.6 Контрольні питання 

2.6.1 Які види випробних напруг використовуються при випробу-

ваннях ізоляції електричних апаратів? 

2.6.2 Чому при випробуваннях ізоляції електричних апаратів ви-

користовується імпульсна напруга? 

2.6.3 Які види імпульсних напруг використовуються для випро-

бування ізоляції електричних апаратів? 

2.6.4 Назвіть та охарактеризуйте основні параметри грозового та 

комутаційного імпульсу. 

2.6.5 У чому полягає принцип дії ГІН? 

2.6.6 Як працює схема багатоступеневого ГІН? 

2.6.7 Як впливають параметри окремих елементів ГІН на параме-

три імпульсної напруги? 

 

 

3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ГЕНЕРАТОРА ІМПУЛЬСНОГО СТРУМУ 

Тривалість лабораторного заняття – 4 години 

3.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є отримання практичних навичок ро-

боти з моделювання та налаштування моделей генераторів імпульсного 

струму з різноманітними типами накопичувачів. енергії. 

3.2 Предмет дослідження 

Комутаційні випробування електричних апаратів, які пов'язані з 

необхідністю створювати струми короткого замикання (к.з.), прово-

дяться в спеціально обладнаних лабораторіях розривних потужностей 

(high power laboratory) [2–4, 12]. З підвищенням номінальних напруг, 

струмів к.з. і, відповідно, потужностей комутації, випробування стають 

все більш складними через недостатню потужність випробних устано-

вок. Будівництво випробних установок на великі потужності економі-
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чно недоцільно, тому що пов'язано з величезними капітальними витра-

тами, у той час як апарати з великими потужностями комутації вироб-

ляються дуже малими серіями.  

Зазначена проблема вирішується, головним чином, заміною пря-

мих випробувань (direct test) непрямими (indirect test), тобто випробу-

ваннями в умовах, які відрізняються від реальних. Це, по-перше, одно-

фазні випробування (single-phase test), коли випробується лише один з 

трьох полюсів трифазного вимикача. По-друге, це вузлові випробування 

(unit test), коли випробується один з послідовних розривів, з яких скла-

дається полюс вимикача. Існує також метод непрямих випробувань, 

який складається з двох випробувань (two part test), тобто виконується 

у два етапи. Спочатку вимикач випробується при повному струмі к.з., 

але при зниженій напрузі, а потім навпаки, при повній напрузі і при 

зниженому струмі. Найбільш ефективним методом непрямих випробу-

вань є так зване синтетичне випробування (synthetic test). Цей метод є, 

по суті, двох-разовим випробуванням, але таким, що проводиться од-

ним випробуванням. Такий метод в даний час має дуже широке вико-

ристання, він базується на застосуванні так званих синтетичних схем 

(synthetic circuit) [3, 12, 21]. 

Принцип дії синтетичних схем заснований на тому, що при го-

рінні електричної дуги падіння напруги між контактами високовольт-

ного вимикача не перевищує декількох відсотків його номінальної на-

пруги, в той час як після згасання дуги на контактах вимикача понов-

люється висока напруга, а залишковий струм у міжконтактному промі-

жку дуже малий. Це дозволяє процес вимикання кола високої напруги, 

що містить у собі процеси горіння дуги і поновлення напруги, моделю-

вати двома джерелами: джерелом струму та джерелом напруги. Такий 

принцип побудови випробувань дозволяє реалізувати випробні кон-

тури на граничні напруги і потужності, тому що створення окремих 

джерел струму і напруги не складає значних проблем. 

Джерелом струму синтетичних схем є генератор імпульсного 

струму (ГІС), що являє собою, як правило, накопичувач енергії. Най-

більш розповсюдженими накопичувачами енергії, що використову-

ються в ГІС, є ємнісні, індуктивні, механічні, хімічні, а також різнома-

нітні їх сполучення. 

В ємнісному накопичувачі енергія накопичується у вигляді енергії 

електростатичного поля в конденсаторних батареях. Процес накопи-
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чення відбувається під час заряду конденсаторів від малопотужного ви-

прямляча, а розряд викликається підключенням навантаження через ко-

мутаційні пристрої, частіше усього розрядники. 

Широке розповсюдження при проведенні комутаційних випробу-

вань вимикачів одержали механічні накопичувачі – ударні генератори, 

що представляють собою модифіковані трифазні турбогенератори. 

Останнім часом при комутаційних випробуваннях високоволь-

тних вимикачів в ГІС почали використовуватися індуктивні накопичу-

вачі енергії. В них накопичення енергії відбувається при зарядці коту-

шки індуктивності від джерела постійного струму. 

Джерелом поновлюваної напруги у синтетичних схемах є або 

підвищувальний трансформатор, що живиться від струмового кола си-

нтетичної схеми, або коливальний контур, налаштований на частоту 

поновлюваної напруги. 

3.3 Опис досліджуваних моделей 

Загальновизнано, що найбільш близькі до реальних умов створю-

ються при живленні струмового кола синтетичної схеми від ударного 

генератора. Проте, з огляду на високу їх вартість та капітальні витрати, 

досить часто у струмовому колі використовується коливальний контур, 

схема якого надана на рисунку 3.1. 

У коливальному кон-

турі конденсаторна батарея С 

попередньо заряджається до 

амплітуди поновлюваної на-

пруги промислової частоти 

від малопотужної випрямної 

установки протягом відносно 

тривалого проміжку часу (пі-

дчас декілька хвилин), після 

чого вона від’єднується від зарядного контуру. При проведенні випро-

бувань батарея С за допомогою допоміжного вимикача Qв вмикається 

через реактор L на випробуваний вимикач Qвп. При цьому у колі почи-

нає текти повільно загасаючий синусоїдальний струм  

teIi
t

L

R




sin
m

, 

де R – активний опір елементів коливального контуру. 

 

Рисунок 3.1 – Схема коливального контуру 
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З огляду на те, що величина R невелика, то частота струму у ко-

ливальному контурі визначається з такого виразу: 

LC
f

1
2ω  . 

Параметри коливального контуру вибираються таким чином, 

щоб частота f дорівнювала промисловій. Максимальне значення струму 

в колі буде дорівнювати: 

L

U
I

ω

0
m  . 

Після згасання дуги на контактах випробуваного вимикача почи-

нає поновлюватись напруга: 

 t
CC

C
Uu 0

0

mв cos1 


 , 

де С0 – ємність конденсаторної батареї, що забезпечує нормовані пара-

метри перехідної поновлюваної напруги (ППН).  

У даному випадку ємність С0 обирається відповідно до її власної 

кутової частоти з наступного виразу  

0

0

2

1

LC
f


 , 

яка в свою чергу повинна відповідати нормованій швидкості його зро-

стання. 

В момент переходу струму через нульове значення спрацьовує 

розрядник FV і паралельно до батареї С підключається реактор L1 = L, 

в результаті чого крива ППН буде мати дві складові: складову промис-

лової частоти і складову високої частоти власних коливань контуру. 

3.4 Завдання 

3.4.1 Вивчити принцип дії ГІС із ємнісним (коливальний контур) 

та індуктивним накопичувачами. 

3.4.2 Скласти схеми моделей ГІС із ємнісним (коливальний кон-

тур) і індуктивним накопичувачами. 

3.4.3 Розрахувати параметри елементів і побудувати за ними на 

ПК моделі ГІС із ємнісним (коливальний контур) і індуктивним нако-

пичувачами.  

3.4.4 Налаштувати моделі відповідно до заданих параметрів.  

 



 20  

3.5 Методичні вказівки 

3.5.1 Принцип роботи реальних схем ГІC вивчити, використову-

ючи матеріали лекцій, підрозділу 3.3 методичних вказівок або відпові-

дної літератури [3, 12, 21]. 

3.5.2 Схема моделі ГІC повинна містити: 

а) зарядний контур з джерелом постійної напруги, величина якої 

дорівнює величині U0, і зарядним обмежувальним резистором; опір об-

межувального резистора прийняти таким, що дорівнює 10 Ом; 

б) перемикач, що забезпечує перемикання зарядженого конден-

сатора С в розрядний контур ГІС; 

в) реєструвальний прилад (осцилограф), що контролює процес 

заряду конденсатора ГІС і одержуваний імпульс струму. 

3.5.3 Розрахунок параметрів моделі ГІС провадиться відповідно 

до виразів підрозділу 3.3 або по [3,12]. Вихідні дані беруться з таблиці 

3.1 відповідно до варіанта, заданого викладачем.  

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі ГІС 

№ ва-

ріанту 

Поновлювана на-

пруга промислової 

частоти, U0, кВ 

Вимикаємий 

струм (амплі-

туда) Im, кА 

Промислова 

частота, f, Гц 

Частота 

ППН, f0, 

кГц 
1 

4,9 
14,1 50 5 

2 22,6 50 10 

3 
8,165 

18,2 50 8 

4 28,5 50 12 

5 
16,33 

22,6 50 10 

6 58,2 60 40 

7 
28,6 

28,5 50 12 

8 60,5 60 55 

9 
89,8 

32,6 50 15 

10 75,0 60 75 

11 
179,63 

35,9 50 18 

12 52,6 60 32 

13 
269,44 

42,4 60 22 

14 52,6 60 32 

15 
408,25 

48,6 60 25 

16 60,5 60 55 

17 
612,37 

52,6 60 32 

18 75,0 60 75 

19 

918,56 

52,6 60 32 

20 60,5 60 55 

21 75,0 60 75 
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3.5.4 Налаштування моделі ГІС виконати змінюючи параметри його 

елементів: L, С та С0. При цьому необхідно домогтися, щоб параметри оде-

ржуваного імпульсу струму збігалися з заданими (див. табл. 3.1). 

3.5.5 Осцилограми отриманих імпульсів струму надати у звіті з 

лабораторної роботи. 

3.5.6 Звіт з лабораторної роботи повинен містити: 

а) найменування, мету роботи і завдання; 

б) схеми досліджуваних моделей ГІС; 

в) осцилограми отриманих імпульсів струму; 

г) висновки з роботи. 

3.6 Контрольні питання 

3.6.1 В чому полягає основна проблема комутаційних випробу-

вань високовольтних вимикачів? 

3.6.2 Які методи непрямих випробувань високовольтних вимика-

чів існують? 

3.6.3 Поясніть принцип дії синтетичних схем комутаційних ви-

пробувань? 

3.6.4 Яке обладнання використовують при проведенні комутацій-

них випробувань високовольтних вимикачів? 

3.6.5 Для чого використовується і що являє собою генератор ім-

пульсного струму? 

3.6.6 Назвіть та охарактеризуйте основні види накопичувачів енергії. 

3.6.7 Поясніть дію коливального контуру при проведенні комута-

ційних випробувань? 

3.6.8 Як впливають параметри окремих елементів ГІС на параме-

три струмового імпульсу? 

 

 

 

4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 
НАЛАШТУВАННЯ МОДЕЛІ ВИПРОБНОГО КОНТУРУ 

Тривалість лабораторного заняття – 4 години 

4.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є отримання практичних навичок ро-

боти з моделювання та налаштування моделі випробного контуру для 

проведення комутаційних випробувань апаратів низької напруги. 
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4.2 Предмет дослідження 

Під комутаційною здатністю апарата розуміється його здатність 

зробити визначене число комутаційних операцій (увімкнень, вимкнень, 

комутаційних циклів) при заданих параметрах електричного кола, що 

комутується, залишаючись при цьому у працездатному стані. Для про-

ведення комутаційних випробувань апаратів використовується, як пра-

вило, випробний контур, який повинен забезпечити умови комутації, 

максимально наближені до умов, які складаються в реальній електрич-

ній системі [2, 12, 16]. 

Основними параметрами 

випробного контуру, що забезпе-

чують еквівалентні умови кому-

таційних випробувань є вели-

чина струму, що комутується, 

його електромагнітна постійна 

часу, а також параметри понов-

люваної напруги, які повинні 

відповідати нормованим. Для 

низьковольтних апаратів керу-

вання (контакторів, магнітних 

пускачів) відповідно до [2, 12, 

16] параметри кола, що комуту-

ється, і відповідно, випробного 

контуру, задаються т.з. режи-

мом комутації і категорією застосування апарата. 

Схема трифазного випробного контуру для умов комутації стру-

мів навантаження і перевантаження надана на рис. 4.1. В контурі інду-

ктивність L, резистор з активним опором R, ємність С та резистор шун-

тування Rш імітують навантаження, що забезпечує задані параметри ви-

пробного контуру. Zо – обмежувальний опір, що включається безпосе-

редньо перед випробуваним апаратом Qв. 

Величина індуктивності L і опору резистора R обираються з ураху-

ванням опору Z0 за величиною струму, що вимикається і коефіцієнту по-

тужності при заданій величині номінальної напруги апарата. Таким чи-

ном, сумарна індуктивність і сумарний активний опір випробного кон-

туру будуть визначатися у відповідності з такими виразами:  

 
Рисунок 4.1 – Випробувальний контур для 

умов комутації струмів навантаження і пе-

ревантаження. 
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де I0 – діюче значення струму, що вимикається;  

Uн – номінальна напруга джерела живлення (лінійна); 

сos0 – коефіцієнт потужності кола, що вимикається. 

Параметри поновлюваної напруги на контактах апарата, що дос-

ліджується, задаються двома параметрами: власною частотою f0 та ко-

ефіцієнтом амплітуди ка і обираються в залежності від величини 

струму, що вимикається, і зворотної напруги. Їх розрахунок прово-

диться за емпіричними формулами [2, 12, 16]: 

кГц108,0

0

2,0

000
 UIAf   05,0016,0exp 8,0

0

2,0

0000а
 UIACBк . 

Для "жорстких" умов A0 = 2600; B0= 1,15; C0= 0,5. Для "м'яких" 

умов A0= 2000; B0= 1,1; C0= 0,4. 

Приблизно значення Rш і С випробного контуру можна оцінити 

по таких формулах: 

m

Lfm,
R

0
22

ш

)π4(40 
 , Ом;    
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
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
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UU   

4.3 Завдання 

4.3.1 За вихідними даними розрахувати параметри випробного 

контуру: R, L, f0, ка, Rш і С. 

4.3.2 Побудувати на ПК модель випробного контуру. 

4.3.3 Перевірити побудовану модель за величиною вимикаємого 

струму і коефіцієнту потужності. 

4.3.4 Перевірити побудовану модель по параметрах поновлюва-

ної напруги  

4.3.5 Зробити висновки з роботи. 

4.4. Методичні вказівки. 

4.4.1 Розрахунок параметрів моделі випробувального контуру ви-

конати відповідно до виразів підрозділу 4.2 або літературних джерел [2, 

12, 16]. Вихідні дані беруться з таблиці 4.1 відповідно до варіанта, за-

значеним викладачем. Величину опору Zо прийняти такою, що дорів-

нює нулю. 
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Таблиця 4.1 – Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі. 

№  

варі-

анту 

Номіна-

льна на-

пруга, В 

Катего-

рія ви-

корис-

тання 

Коефіцієнт 

потужності 

наванта-

ження, cos 

Номіналь-

ний робо-

чий струм, 

А 

Крат-

ність 

комуту-

ємого 

струму,  
1 660 АС-4 0.35 25 8Iнр 

2 660 АС-2 0.65 100 4Iнр 

3 660 АС-1 0.95 400 1.5Iнр 

4 380 АС-3 0.35 160 6Iнр 

5 380 АС-3 0.65 630 1.5Iнр 

6 380 АС-1 0.95 630 8Iнр 

7 660 АС-4 0.35 10 8Iнр 

8 660 АС-2 0.65 16 4Iнр 

9 660 АС-1 0.95 320 1.5Iнр 

10 380 АС-3 0.35 250 6Iнр 

11 380 АС-3 0.65 160 1.5Iнр 

12 380 АС-1 0.95 100 8Iнр 

4.4.2 Для виконання п. 4.3.3 завдання необхідно в режимі аналізу 

побудованої моделі в перехідному (сталому) режимі визначити величину 

струму в будь-якій фазі, а також зсув фаз між струмом і фазною напругою 

джерела; порівняти їх з заданими величинами струму, що вимикається, і 

коефіцієнта потужності; при необхідності скорегувати відповідні параме-

три випробного контуру. 

4.4.3 Для виконання п. 4.3.4 завдання необхідно: 

а) від’єднати модель трифазного джерела синусоїдальної напруги; 

б) підключити випробний контур до високочастотного джерела 

синусоїдальної напруги відповідно рис. 4.2; 

в) частоту джерела встановити в залежності від величини струму, 

що вимикається: при І0  1000 А – 2 кГц; при І0  1000 А – 4 кГц; 

г) величина опору Rд вибрати виходячи з такого співвідношення 

 22

д
R10 LR  , 

де =2f – кутова частота джерела; 

д) високочастотне джерело повинне забезпечити струм, амплі-

туда якого вибирається таким чином, щоб його похідна при переході 

струму через нуль дорівнювала похідної струму, що вимикається, тобто 

з такого співвідношення:  

IffI 
00

, 
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де I0, f0 – відповідно, струм, що вимикається, і його частота;  

I, f – відповідно, струм і частота високочастотного джерела.  

Таким чином, амплітуда напруги 

високочастотного джерела може бути по-

передньо обрана виходячи з такого спів-

відношення: 

   22

дВЧ
,515,12 LRRIU  ; 

е) виконати аналіз побудованої мо-

делі в ході якого визначити параметри на-

пруги , що відновлюється: частоту і коефі-

цієнт амплітуди; при необхідності скоре-

гувати їх відповідно до розрахованого, ре-

гулюючи відповідні параметри випроб-

ного контуру (Rш і С); 

ж) зняти отриману осцилограму на 

кальку (роздрукувати на принтері) і підк-

леїти її у звіт. 

4.4.4 Звіт з лабораторної роботи повинен містити: 

а) найменування та мету роботи, а також завдання; 

б) схему досліджуваної моделі випробного контуру; 

в) осцилограми щодо перевірки випробного контуру по парамет-

рах струму, що вимикається, і поновлюваної напруги; 

г) висновки по роботі. 

4.5 Контрольні питання 

4.5.1 Що таке комутаційна здатність апарата? 

4.5.2 Для чого проводяться випробування апаратів на комута-

ційну здатність? 

4.5.3 В чому полягає сенс налаштування випробного контуру? 

4.5.4 Пояснити призначення окремих елементів випробуваль-

ного контуру для комутаційних випробувань ( див. рис. 4.1)? 

4.5.5 Як визначаються параметри випробного контуру? 

4.5.6 Що являють собою синтетичні схеми для комутаційних ви-

пробувань апаратів? 

4.5.7 Які існують методи налаштування хвильових параметрів 

контуру? 

 

 
Рисунок 4.2 – Схема підключення 

випробного контуру для на-

стройки хвильових параметрів. 



 26  

5. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРИСТРОЮ РПН 

Тривалість лабораторного заняття – 4 години 

5.1 Мета роботи 

Метою роботи є вивчити програму та методику електромеханіч-

них випробувань пристроїв РПН, а також отримання практичних нави-

чок зі зняття кругових та часових діаграм його контактів та механізмів. 

5.2 Предмет дослідження 

Пристрій регулювання напруги трансформатора під навантажен-

ням (пристрій РПН) являє собою складний електромеханічний прист-

рій, який містить ряд механізмів та контактів, що мають різне функціо-

нальне призначення і працюють у строго заданій послідовності [10]. 

Основною метою електромеханічних випробувань пристрою РПН є пе-

ревірка функціонування його механізмів та контактних систем, а також 

правильної послідовності їх дії [1, 23] . 

В процесі електромеханічних випробувань перевіряють: 

- контактні натиснення контактів обирача та контактора; 

- опори та падіння напруги струмоведучих систем обирача й ко-

нтактора; 

- моменти на валу приводного механізму та окремих елементів 

пристрою РПН; 

- правильність функціонування приводного механізму; 

- послідовність дії контактів та механізмів. 

Однією з важливіших перевірок, що здійснюються під час елект-

ромеханічних випробувань є перевірка послідовності дії контактів та 

механізмів, оскільки її правильність є одним з головних факторів пра-

вильної та надійної роботи пристрою РПН й у цілому силового транс-

форматора. 

Послідовність дії контактів пристрою РПН перевіряють шляхом 

зняття діаграм роботи контактів, які називають також круговими та часо-

вими діаграмами послідовності дії контактів перемикального пристрою. 

При типових випробуваннях на випробному стенді знімається кругова 

діаграма обирача та часова діаграма роботи контактора. 

5.3 Опис випробної установки 

Об’єкт випробувань (пристрій РПН типу РНТА-35/125) являє со-
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бою два модуля: перемикач, який містить обирач та контактор, і при-

відний механізм, який містить електродвигун з редуктором й апаратуру 

управління та захисту, що встановлені у металевій шафі. Привідний ме-

ханізм забезпечує можливість перемикання пристрою з одного поло-

ження в інше вручну за допомогою рукоятки й за допомогою двигуна. 

При знятті кругової діаграми роботи 

контактів обирача перемикання здійснюється 

за допомогою рукоятки, при цьому викорис-

товується метод сигнальних ламп. Електри-

чна схема зняття кругової діаграми обирача 

надана на рис. 5.1. До пристрою РПН підклю-

чено джерело змінного струму 24 В й сигна-

льні лампи HL1 и HL2. По їх запаленню й зга-

санню визначається відповідно моменти за-

микання та розмикання контактів обирача И1 

та И2. В момент спрацьовування механізму 

контактора спостерігається короткотермі-

нова зміна розжарення ламп. 

Осцилографування часової діаграми ро-

боти контактів контактора здійснюється 

за допомогою схеми, що надана на рис. 

5.2. В цій схемі використовується дже-

рело постійного струму 24 В. По отрима-

ним осцилограмам будують діаграми ро-

боти контактів й порівнюють їх з нормо-

ваними. 

5.4  Завдання 

5.4.1 Вивчити конструкції та елек-

тричні схеми обирача й контактора при-

строю РПН, що випробується. 

5.4.2 Вивчити програму и методи проведення електромеханічних 

випробувань пристроїв РПН. 

5.4.3 Вивчити електричні схеми зняття кругових й часових діаг-

рам роботи контактів пристрою РПН, що випробується. 

5.4.4 Експериментально зняти кругову діаграму контактів оби-

рача пристрою РПН, що випробується. 

 
Рисунок 5.1 – Схема 

зняття кругової діаграми 

 
Рисунок 5.2 – Схема осцилог-

рафування контактора 
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5.4.5 Експериментально зняти часову діаграму контактів контак-

тора пристрою РПН, що випробується. 

5.4.6 Зробити висновки про роботоспроможність обирача й кон-

тактора пристрою РПН, що випробується. 

5.5 Методичні вказівки 

5.5.1 Конструкцію, електричну схему пристрою РПН, методи та 

схеми електромеханічних випробувань вивчити, використовуючи реко-

мендовану літературу [10, 23]. 

5.5.2 Для виконання п. 5.4.4 завдання необхідно: 

а) зібрати схему відповідно до рис. 5.1 і узгодити її з викладачем; 

б) увімкнути живлення й перевірити працездатність схеми: у по-

чатковому положенні обидві сигнальні лампи повинні горіти; при роз-

миканні (замиканні) контактів обирача И1 або И2 повинні згасати (за-

горатися) відповідно сигнальні лампи HL1 або HL2; 

в) встановити пристрій РПН, що випробується, у початкове по-

ложення, при цьому необхідно, щоб напрямок обертання приводного 

механізму, з якого починається зняття кругової діаграми, повинен 

обов’язково співпадати с напрямком обертання при подальшому 

знятті діаграми; це необхідно для того, щоб всі люфти перемикаль-

ного пристрою були повністю "вибрані" у напрямку обертання й не 

вносили похибки у вимірювання кутів; у початковому положенні сиг-

нальні лампи горіти не повинні; 

г) вказівну стрілку встановити на нульове ділення шкали і у по-

дальшому положення шкали й стрілки не змінювати; 

д) повільно обертаючи рукоятку привідного механізму в сторону 

наступного положення зафіксувати кут повороту вихідного валу при-

відного механізму при якому відбувається: 

- розмикання контактів обирача И1 (И2) по згасанню сигнальної 

лампи HL1 (HL2); 

- замикання контактів обирача И1 (И2) по запаленню сигнальної 

лампи HL1 (HL2); 

- спрацьовування механізму контактора по звуку або коротко те-

рміновому збільшенню розжарення сигнальних ламп; 

е) повторити п. г при перемиканні пристрою з 1-го в n-е поло-

ження; 

ж) після приходу в n-е положення необхідно прокрутити рукоя-

тку дещо дальше, після чого повторити п. д при перемиканні пристрою 
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з n-го у 1-е положення; 

з) результати вимірів занести до табл. 5.1; по отриманим резуль-

татам побудувати кутову діаграму роботи контактів обирача. 

5.5.3 Для виконанні п. 5.4.5 необхідно: 

а) зібрати схему відповідно до рис. 5.2 та узгодити її з викладачем; 

Таблиця 5.1 – Результати випробувань зі зняття часової діаграми 

Операція 
Лампи Кут повороту валу, градус 

HL1 HL2 
Хід від... до... Хід від... до... 

a b c a b c 
И1 розмикається 

И2 замикається 

И1 замикається 

И2 розмикається 

        

Примітка. Знаком "+" позначити загорання сигнальної лампи. 

Знаком "-" позначити згасання сигнальної лампи. 

б) підготувати осцилограф; 

в) виконати кілька контрольних перемикань відповідно до вказі-

вок викладача; 

г) отримані осцилограми підклеїти до звіту з лабораторної роботи; 

д) порівняти здобуті результати з нормованими та зробити висно-

вок з працездатності контактора. 

5.5.4 Звіт з лабораторної роботи повинен містити: 

а) найменування теми та мету роботи; 

б) основні види й короткий зміст електромеханічних випробувань; 

в) електричні схеми електромеханічних випробувань, що прово-

дяться в даній лабораторній роботі; 

г) таблиці зі здобутими результатами, осцилограми, а також побудо-

вані за ними кругова й часова діаграма пристрою РПН, що випробується; 

д) висновки про працездатність пристрою РПН, що випробується 

по результатам проведених випробувань. 

5.6 Контрольні питання 
5.6.1 Назвіть основні елементи пристрою РПН. 

5.6.2 Назвіть основні види перевірок, що проводяться під час еле-

ктромеханічних випробувань. 

5.6.3. Вказати послідовність роботи контактів пристрою РПН? 

5.6.4. Що таке кутова діаграма пристрою РПН? 

5.6.5. З якою метою знімається кутова діаграма? 
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5.6.6. Що являє собою часова діаграма контактора? 

5.6.7. Яким чином визначається працездатність контактора за ча-

совою діаграмою? 

 

 

6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 
ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ КОМІРОК КРП 

Тривалість лабораторного заняття – 4 години 

6.1 Мета роботи 

Метою даної лабораторної роботи є вивчити програму та мето-

дику приймально-здавальних випробувань комірок комплектних роз-

подільних пристроїв (КРП), а також отримати практичні навички з їх 

проведення. 

6.2 Предмет дослідження 

Розподільні пристрої 6–10 кВ в теперішній час складаються не з 

окремих апаратів та приладів, а великоблочних модулів – комірок КРП, 

які виготовляються на електроапаратних підприємствах [11].  

Комірка КРП містить силове електроустаткування, яке складає го-

ловні кола, а також пристрої релейного захисту, автоматики, управління, 

контролю, сигналізації, вимірювання і т.д., які складають допоміжні 

кола. Конструктивно комірка КРП являє собою металеву шафу каркасно-

панельного типу, яка складається з корпусу, висувного елементу, на 

якому встановлюється основне електроустаткування (наприклад вими-

кач) та релейна шафа, в якій встановлюється апаратура допоміжних кіл. 

В теперішній час елементною базою допоміжних кіл комірок КРП є ін-

тегральні мікросхеми та мікропроцесори. 

Кожна комірка КРП та окремі її елементи піддаються прийма-

льно-сдавальним випробуванням, які проводяться у відповідності до [1, 

22]. Приймально-сдавальні випробування складаються з наступних пе-

ревірок та випробувань: 

1. Перевірка зовнішнього вигляду та на відповідність технічній 

документації. 

2. Електромеханічні випробування, в ході яких перевіряється: 

а) хід та співвісність рознімних контактних з’єднань; 

б) правильність виконання головних та допоміжних кіл; 

в) функціонування механізмів та блокувань; 

г) контактні натиснення у рознімних контактних з’єднаннях; 
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д) комутаційна апаратура головних кіл на вмикання та вимикання. 

3. Випробування електричної міцності ізоляції. 

6.3 Опис випробної установки 

Експериментальна установка містить комірку КРП, що випробу-

ється, а також джерело високої напруги з вимірювальною та захисною 

апаратурою для випробування електричної міцності ізоляції головних 

та допоміжних кіл, схема якої надана на рис. 6.1. Вона містить випроб-

ний підвищувальний трансформатор Тв; струмообмежувальні резис-

тори R1 й R2; вимірювальний розрядник FVв, який виконує також функ-

ції захисту від випадкової подачі на комірку, що випробується, на-

пруги, яка значно перевищує випробну; вимірювальні прилади на висо-

кій и низькій стороні підвищувального трансформатора PV1 й PV2 для 

контролю величини випробної напруги. 

 

Рисунок 6.1 – Схема випробування електричної ізоляції напругою промислової частоти 

6.4 Завдання 

6.4.1 Вивчити конструкцію та перевірити зовнішній вигляд комі-

рки КРП у відповідності до програми та методики випробувань. 

6.4.2 Перевірити функціонування механізмів та блокувань шафи, 

висувного елемента й основного електроустаткування. 

6.4.3 Виміряти хід, співвісність та контактні натиснення рознім-

них контактних з’єднань. 

6.4.4 Провести випробування електричної міцності ізоляції голо-

вних та допоміжних кіл напругою промислової частоти. 

6.4.5 Зробити висновки за результатами випробувань. 

6.5 Методичні вказівки 
6.5.1. Конструкцію комірки КРП вивчити, використовуючи ре-

комендовану літературу [11] . 

6.5.2. Зовнішнім оглядом: 

а) перевірити наявність захисного покриття деталей шафи, виго-

товлених з чорних металів; 
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б) переконатись, що внутрішні та зовнішні поверхні оболонки 

шафи покриті емаллю, при цьому колір емалі лицевих поверхонь по-

винен бути однаковим; 

в) переконатись у наявності розпізнавального покриття струмо-

ведучих частин шафи: (жовтого кольору – на фазі А; зеленого – на фазі 

В; красного – на фазі С; чорного – на шинах заземлення); 

г) переконатись у наявності покриття емаллю рукояток приводів 

заземлюючих ножів; 

д) перевірити стан поверхні ізоляційних деталей на відсутність 

пилу, масел, сколів, тріщин та інших механічних пошкоджень; 

е) перевірити наявність змазки на поверхнях, що піддаються тертю; 

ж) перевірити якість захисного покриття контактних поверхонь. 

6.5.3 Для виконання п. 6.4.2 необхідно: 

а) виконати по одній операції переміщення висувного елемента з 

ремонтного положення у робоче й назад, при цьому не повинно бути по-

рушень у роботі шторкового механізму, фиксувальних пристроїв й ков-

зальних контактів заземлення висувного елемента с корпусом шафи; 

б) перевірити функціонування вимикача виконанням п’яти операцій 

"вмикання" й п’яти операцій "вимикання" при номінальній (220 В), макси-

мальній (242 В) и мінімальній (187 В) напругах на затисках котушок елек-

тромагнітних елементів; у процесі перевірки всі елементи вимикача по-

винні працювати чітко без помилкових спрацьовувань та відмов. 

6.5.4 Вимірювання величини ходу у рознімному контактному 

з’єднанні рухливого контакту (ножа) на нерухливий (розетку) – приз-

вести у робочому положенні висувного елементу у шафі за допомогою 

стандартизованих вимірювальних засобів (лінійка, рулетка) або спеці-

ального шаблону. 

6.5.5 Перевірку співвісності рознімних контактних з’єднань у ве-

ртикальній та горизонтальній площинах призвести за допомогою стан-

дартизованих вимірювальних засобів (лінійка, рулетка). 

6.5.6 Вимірювання контактного натиснення у рознімних контак-

тних з’єднаннях призвести у робочому положенні контактів за допомо-

гою динамометра або іншого вимірювального засобу шляхом виміру 

сили при відтягуванні рухомої контакт-деталі у точці його прикладення 

по лінії дії контактного натиснення до моменту розмикання контакту; 

момент розмикання контакту фіксується звільненням зажатого між ко-

нтактами щупа або прокладки завтовшки не більше 0,1 мм. Для кож-



 33  

ного контакту, що вимірюється, призвести по три вимірювання, між ви-

мірюваннями призвести по три операції "вмикання–вимикання" розні-

много контактного з’єднання через переміщення висувного елемента. 

За значення контактного натиснення прийняти середнє арифметичне 

трьох вимірів. 

6.5.7 Для виконання п. 6.4.4 необхідно: 

а) скласти схему у відповідності до рис. 6.1; 

б) від’єднати всі передбачені заземлення; 

в) підключити випробну напругу до комірки, що випробується; 

г) прикласти випробну напругу впродовж 1 хвилини у відповід-

ності до [13]; 

д) зробити висновки за результатами випробувань. 

6.6  Контрольні питання 

6.6.1 Назвіть основні елементи конструкції комірки КРП і їх при-

значення. 

6.6.2 Які елементи містить схема головних кіл комірки КРП? 

6.6.3 Які елементи містить схема допоміжних кіл комірки КРП? 

6.6.4 Назвіть основні види перевірок, які здійснюються під час 

приймально-сдавальних випробувань комірок КРП. 

6.6.5 Який зміст електромеханічних випробувань комірок КРП? 

6.6.6 Якими видами випробних напруг здійснюється випробу-

вання електричної міцності ізоляції комірок КРП? 
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